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Fiche explicative rapporteur ventilation
Healthbox® 3.0

COMMENT FAIRE ?
RÉGLER LE DÉBIT NOMINAL DE LA HEALTHBOX 3.0 VIA L´APPLI D´INSTALLATION
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Modification du débit via Qnom
Utilisez la méthode suivante si le débit nominal ne correspond 
pas à la conception préliminaire de la ventilation.

  La valeur du débit nominal (Qnom) sera également modifiée en 
conséquence dans le rapport d´installation.

Modification du débit via Offset
Utilisez la méthode suivante si le débit mesuré ne correspond 
pas au débit souhaité.

  La valeur du débit nominal (Qnom) reste inchangée dans le rapport 
d´installation.

Le débit mesuré peut être saisi ici. 
Effectuez cette opération après avoir réglé le débit (le cas échéant).
Cette valeur figurera dans le rapport de montage.
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